Brannforebyggende Elkontroll Bolig
NEK 405-2-2

Ole Arngy.
Bareholen 19

4085

Hva skal kontrolleres
Enebolig [ |Rekkehus [ |Leilighet [ |Fritidsbolig [ ] Annen bygning

Spesifiser: | hele hus skal kontrolleres, for kler til salg |

Folgende punkter skal kontrolleres / utbredes Besvarelse: v’ = OK, /=1kke OK, [0 =Ikke besvart

01 | Temperaturer ved belastet anlegg Malt maks temperatur:

02 | Sikringssterrelser og kabeltversnitt

03 | Sikringslokk, bunnskruer og renhold

04 | Kabelinnforing

05 | Jording og utjevningsforbindelser Malt verdi:
06 | Isolasjonsmaling Malt verdi:
07 | Jordfeilbryter/-varsler Malt verdi:
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08 | Overspenningsvern

09 | Varmgang i kontakter, koblingsbokser,
stikkontakter, plugger m.v.

10 | Kabler, ledninger, fastmontert utstyr og
forbrukerutstyr

11 [ Lavvolt belysningsanlegg
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12 | Jording og utjevning

13 | Fungerende raykvarsler(e)
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14 | Brannslukningsutstyr

Forhold som ikke er i orden (pkt 1-14) ma rettes for rabatt i forsikringspremien blir gitt.

Kommentarer:

172



Brannforebyggende Elkontroll Bolig
NEK 405-2-2

Ole Arngy.
Bareholen 19

Eier eller bruker av boligen er gitt informasjon om felgende punkter: Besvarelse: v’ = Ja, / =Nei, (] = Tkke besvart

Komfyrbranner

Eiers ansvar, samsvarserklaering og dokumentasjon

Tildekking av ovner og bruk av elektrisk forbrukerutstyr

Fare ved bruk av for store lyskilder

Fare ved utstrakt bruk av skjeteledninger

Risikoen ved lgse lamper og ovner i barnerom

Risiko for TV- og monitorbranner
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Behov for overspenningsvern

I | Behov for jordfeilbryter(e)

J | Tert/sprott ledningsanlegg

K | Flytt en dunk - behov for & flytte seppelkasse /
avfallscontainer for & redusere brannrisiko

[5¢) %) %] <] [3¢] | [3¢] [5¢) [%¢] [3¢] (€] ¢

06.06.2018 Sertifikatnummer 06.06.2018

defekt termostat skiftet,defekt
bevegelse foler skiftet,defekt
dimmer skiftet

rasmus Rasmus Uhrbrand Hayer / optiel

Sign. Sign.
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